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Tárgy: York folyadékhűtő állapotfelmérés, javítási árajánlat.

Tisztelt Uram.

York folyadékhűtő állapotfelmérését rendelték meg és eredeti állapot visszaállítására árajánlatot 
kértek. 
Folyadékhűtő  hűtőköre meghibásodott, állapot visszaállítást követően további hibafeltárást igényel.
Üzemi próba nem történt, indítása a kompresszornak nem volt lehetséges. Kompresszor 
megindításához jelenlegi állapotában szükséges a hűtőközeg megléte, szállítási teljesítményük 
jelenlegi állapotban nem vizsgálható. Hőcserélő  hűtőkörben ki van lyukadva, hűtőkörökbe víz 
került. 
1,Lehetséges az, hogy korrodált cső felületről rozsda bekerült a csőrendszerbe és az folyamatosan 
áramlott. Hőcserélő anyaga saválló acél, ami nagyon ellenálló a külső vegyi behatásokkal szemben. 
Saválló acélt nem lehet alakítani vas alapú szerszámokkal, mert amennyiben megsérül a felülete 
normál vasként kezd el korrodálni. 
Link:      Rozsdamentes anyagok „fertőződésének” megelőzése   ( e-gepesz.hu )  
2,Lehetséges meghibásodási ok a folyadék áramlásának megszűnése a hőcserélőben amit nem 
érzékelt az áramlás kapcsoló. Ilyen esetben a hőcserélő belseje elfagy és törést okoz a lemezek 
között. Fagyveszély érzékelőnek le kellene állítani a hűtést ebben az esetben mielőtt bekövetkezne a
fagyveszély, nem ellenőrizhető jelenlegi állapotban  a működése a hűtőgépben.
Bekövetkezett meghibásodás oka csak a szétszerelés alatt határozható meg, meghibásodás oka 
azonosítható egyértelműen.

1/1-es hűtőkör

1, Kompresszor nem indul el hűtőközeg hiány miatt, szimmetrikus a villamos tekercsek ellenállása, 
minden csatlakozási pont között azonos ellenállású. Villamos meghibásodás nincs.
Belső mechanika telített vízzel, ezért mechanikailag meghibásodhatott a kompresszor. Többszöri 
alacsony nyomás hiba indítás során a kompresszor fej folyadékot is szállíthatott, ezért nem zárható 
ki a meghibásodása. Csak a beüzemelést követően vizsgálható működése, de elindulást követően is 
lehetséges egy idő múlva meghibásodást. Kérem ezt tudomásul venni.
2, Hőcserélő kilyukadt, hűtőközeg teljes mennyisége elszivárgott. 
3, Folyadék nedvesség jelző indikátor rozsda barna, mert víz bejutott a hűtőkörbe.

https://www.e-gepesz.hu/hirek/4702-rozsdamentes-anyagok-fertozodesenek-megelozese


5,  Az eredeti állapot helyreállítást követően lehetséges vizsgálni az eddig megállapított hibák a 
jelenlegi működési problémákat kiküszöböli, vagy egyéb a működéssel összefogható egyéb 
meghibásodás van a hűtőgépnél üzemeltetés közben.

Állapot visszaállítása:
Hőcserélőt a fentebb leírt ok miatt csőköteges hőcserélőre kell kicserélni,  ellen áll a vas 
szemcséknek a folyadék oldalon. Meglévő hibás lemezes hőcserélő kiszerelésre kerül beszerelésre a
csőköteges hőcserélő ami lehetséges nagyobb méretű lesz mint a hűtőgép mérete. Mérete miatt a 
beszerelési helyének meghatározása a hűtőkörbe bekötése alatt véglegesíthető. Hőcserélő és a szívó 
oldali csöveket szigeteléssel látjuk el és rézcső szerelő anyaggal kötjük össze. 
Beüzemelést követően 1-2 hónap múlva a hűtőközeg szűrőket cserélni kell.

Hőcserélő kicserélése:
Hőcserélő:                                                                                                                        xxxxxxxx-Ft 
hőcserélő beszerelése, szigetelése, szerelő anyagokkal:                                                      xxxxxx-Ft
Kompresszor:                                                                                                                    xxxxxxxx-Ft
Szűrőház 2 darab:                                                                                                               xxxxxxx-Ft
Szűrőbetét / darab:  xxxxxx-Ft                                                                                            xxxxxxx-Ft 
Folyadék áramlás indikátor:                                                                                              xxxxxxx0-Ft 
Hűtőkör nyomáspróbák, vákuumban és nyomáson tartás:                                                xxxxxxxx-Ft
Folyadékhűtőn végzett munkafolyamatok, szerelő anyagok:                                           xxxxxxxx-Ft 
Összesen:                                                                                                                          xxxxxxxx-Ft

                                                                          
Az árajánlat a hűtőközeget nem tartalmazza!

Vízbekötési munkálatok a csőhálózatra a megrendelő feladata!

Az árajánlat nem tartalmazza a hűtőközeg mennyiségét,   helyszínen nem találtunk információt róla  

Általános tudnivalók:

Hűtőközeg lefejtést követően azonnal a helyszínen egyeztetjük a mennyiséget, amennyiben a gyári 
értékhez képest hiányzik akkor az a megbízott személlyel egyeztetjük!
R407C R410A   xxxxxx  -Ft/kg R134A   xxxxxxx  -Ft/kg   Hűtőközeg ára változhat a beszerzési forrás 
árváltoztatása miatt.  
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Az elmúlt időszakban az Európai Uniós kvóta szabályzat szigorítása miatt a hűtőközeg ára több 
alkalommal változott, ezért a kilogrammonkénti árára garanciát csak akkor tudunk vállalni 
amennyiben a hiányzó mennyiség előlegként megfizetésre kerül.

Szerelés során a megbízott személlyel egyeztetett hiányzó mennyiséget megrendeljük a 
beszállítótól és azonnal számlázzuk a megrendelő felé. Csak a megfizetést követően tudunk 
hűtőközeget betölteni.



Megrendelés:
Megrendelést kérjük a http://ipariklimakft.hu/index.php?id=javitas oldalon kitölteni, illetve ha saját 
formanyomtatvánnyal rendelkeznek akkor a javitas@ipariklimakft.hu e-mail címre kérjük 
elküldeni. A Weboldalunkon történő megrendelés megérkezése után tudunk szerződést kötni az 
elvégzendő munkára.
Megrendelt munkát Cégünk ÁSZF feltételei szerint végezzük, megrendelőnek lehetősége van 
kiegészítenie azt. Munkaterületen a munkavédelmi helyi munkavédelmi feltételek és szabályok 
szerint járunk el, kérjük rendelkezésre bocsájtani. 
Megrendelő elválaszthatatlan része az árajánlat kizárólag az ajánlat egészére érvényes!

Eredeti állapot visszaállítása:
Üzemi próba alatt vagy üzemi próba nélküli állapotfelmérés esetén is rejtett az árajánlatban nem 
feltüntetett meghibásodások előfordulhatnak. Mivel nem eredeti gyári állapotú a hűtőgép és 
meghibásodott, így az állapotfelmérésen fel nem tárt, de az eredeti állapot helyreállítását követő 
meghibásodások előfordulhatnak. Az ÁSZF  1.15  pont szerint járunk el ilyen esetben.
   Kérjük az ajánlatot csak ennek elfogadása után rendelje meg!  
Javítást lekapcsolt hűtőgépen végzünk!

Fizetési feltételek:
Megrendeléskor az ütemezése szerint a felhasználásra kerülő anyagok értékének megfelelő 
összegű  számla és rész munkadíj kerül kiállításra. Az előleg beérkezése után tudjuk a 
munkavégzést megkezdeni az egyeztetett időpontban.
Cégünk nyilatkozik, hogy a NAV-nál vezetett köztartozás mentes adózó és a megbízható adózó 
minősítéssel rendelkezik.

Amennyiben a folyadékhűtő érvényes szivárgás vizsgával nem rendelkezik,  a szerelés 
megkezdése előtt az üzemeltetőnek azt regisztrálnia kell a 
https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/ 
weboldalon és Cégünket a munka elvégzésére fel kell kérnie. 
Ha rendelkezik érvényes szivárgás vizsgával, akkor  a Kalorikus rendszer megbontásával járó
munkavégzésre fel kell kérni Cégünket. A munka megkezdésének feltételei a fentieknek 
megléte, hiányában a hűtőkörön munkát végezni megbontással nem tudunk, illetve a 
hűtőközeget nem kezelhetjük.   

Garancia:
Kizárólag az elvégzett munkára 6 hónap és a beépített új anyagokra 12 hónap garancia vonatkozik.
Garanciális feltételek a www.ipariklimakft.hu weboldalon van, elektronikus formában elhelyezve. 
Kapcsolt tartás az Ipari Klíma Kft. részéről:
xxxxxxxxxxx javitas@ipariklimakft.hu  elsődleges elérhetőség vagy +36-20/414-0700
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Árajánlatunk a javításra 30 napig érvényes, az alkatrészre 15 nap!

Xxxx.xx.xx                                                                                                  xxxxxxxxxx


